WS.271.7.2016 Polanczyk, dnia 2016-08-11

Do wszystkich
Wykonawcow

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
w brzmieniu obowiazujacym na dzien wszczgcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w zwiazku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020), ktorego przedmiotem jest
wylonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: ,Rozbudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekow
bytowych w miejscowosci Solina do przepustowosci Q$r.d=920 m3/d”.

W zwigzku z zapytaniem skierowanym do Zamawiajacego podaje si¢ zgodnie z art. 38 wust. 2
ustawy PZP tre$¢ zapytania wraz z wyjasnieniami:

Zapytanie:

1. W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej i akpia ,,pkt.18. Czgs¢ obliczeniowa™ w ppkt.2 1 3
tabeli dotyczacym zmian w rozdzielni RG W ETAPIE III w rubryce Uwagi dla pomp P1 I P2
przewidziano likwidacje stycznikéw i dobudowanie falownikow ( 2 falowniki dla pomp o mocy 4,7 Kw).
W przedmiarze robét dla Instalacji elektrycznych i akpia brak jest wyszczegdlnionych prac i zakupow z
tym zwiazanych. Roéwniez w obwodach sterowniczych szafy RGS2 brak jest jakichkolwiek obwodow
umozliwiajacych sterowanie praca tych falownikow.
Czy falowniki dla pomp p1 i p2 nalezy uwzgledni¢ w wycenie ? Jezeli tak to prosimy o

uzupelnienie udostgpnionych przedmiaréw prac.

Wyjasnienia:

Ad. 1 - W przedmiarze robét instalacje elektryczne i AKPiA poz. 64 nalezy przyja¢ obmiar - 4 szt.




